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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO -
[SW REDE DE DISTRIBUICAO 2023
v TORNEIRA DO CONSUMIDOR aUALIDADE

ZONA DE ABASTECIMENTO - LOURES ZONA 3
. L. 12 TRIMESTRE 2024
Rua Horta dos Bacelos - Santa Iria da Azéia
N2 Analises PCQA Resultados Decreto Lei N269/2023
Parametros Agendadas Realizadas % Realizacso Minimo Maximo Valor Paramétrico | N2 Andlises | % Cumprimento
Trimestre Trimestre (VP) > VP VP

PARAMETROS DE CONTROLO ROTINA 1
Escherichia coli (ufc/100 mL) 3 3 100 0 0 0 0 100
Bactérias coliformes (ufc/100 mL) 3 3 100 0 0 0 0 100
Desinfetante residual (mg/L Cl5) 3 3 100 0,37 0,58 - - -

PARAMETROS DE CONTROLO ROTINA 2
N2 de colénias a 22 oC (ufc/mL) 1 1 100 0 0 Se:nﬂ::;cao 0 100
Enterococos (ufc/100 mL) 1 1 100 0 0 0 0 100
Clostridium perfringens (ufc/100 mL) 1 1 100 0 0 0 0 100
Condutividade (uS/cm a 20 2C) 1 1 100 270 270 2500 0 100
pH (Escala Soérensen) 1 1 100 8,0 8,0 6,5-9,5 0 100
Cor (mg/L escala Pt-Co) 1 1 100 <5,0 <5,0 20 0 100
Cheiro a 25 oC (Factor de dilui¢do) 1 1 100 <1 <1 3 0 100
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 1 1 100 <1 <1 0 100
Turvagdo (UNT) 1 1 100 <0,40 <0,40 4 0 100
Aluminio (ug/L Al) 1 1 100 40 40 200 0 100
Ferro (ug/L Fe) 1 1 100 30 30 200 0 100
Manganés (ug/L Mn) 1 1 100 <2,0 <2,0 50 0 100
Oxidabilidade (mg/L O) 1 1 100 <1,0 <1,0 5 0 100

PARAMETROS DE CONTROLO INSPECAO
1,2-Dicloroetano* (pg/L) - - - <0,10 <0,10 3 - -
Atividade alfa total* (Bg/L) - - - 0,05 0,1 - - -
Amonio (mg/L NH,) - - - - - 0,5 - -
Antimonio* (ug/L Sb) - - - <0,50 <0,50 5 - -
Arsénio* (ug/L As) - - - 0,83 0,83 10 - -
Benzeno* (ug/L) - - - <0,30 <0,30 1 - -
Boro* (ug/L B) - - - 57,6 57,6 1000 - -
Bromatos* (ug/L BrOs) - - - <3,00 <3,00 10 - -
Cadmio* (ug/L Cd) - - - <0,50 <0,50 5 - -
Calcio (mg/L Ca) - - - - - - - -
Chumbo (ug/L Pb) - - - - - 5 - -
Cianetos* (ug/L CN) - - - <5,00 <5,00 50 - -
Cloratos (mg/L ClOs™) - - - - - 0,25 - -
Cloretos* (mg/L Cl) - - - 51,9 51,9 250 - -
Cloritos (mg/L ClOy7) - - - - - 0,25 - -
Cobre (mg/L Cu) - - - - - 2 - -
Crémio (ug/L Cr) - - - - - 25 - -
Dose Indicativa Total* (mSv/ano) - - - <0,10 <0,10 0,1 - -
Dureza total (mg/L CaCOs) - - - - - - - -
Fluoretos* (ug/LF) - - - 235 235 1500 - -
Magnésio (mg/L Mg) - - - - - - - -
Mercuario* (ug/L Hg) - - - <0,200 <0,200 1 - -
Niguel (ug/L Ni) - - - - - 20 - -
Nitratos* (mg/L NO3) - - - 2,07 2,1 50 - -
Nitritos (mg/L NO,) - - - - - 0,5 - -
Potassio (mg/L K) - - - - - Ser;\ne:)ltr::lgao - -
Selénio* (ug/L Se) - - - <2,00 <2,00 10 - -
Sédio* (mg/L Na) - - - 52,9 52,9 200 - -
Sulfatos* (mg/L SO4) - - - 38,50 38,5 250 - -
Hid. Arom. Polin. Total (ug/L) - - - - - 0,10 - -
Benzo(a)pireno (ug/L) - - - - - 0,01 - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - - - - - -
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - - - - - -
Benzo(ghi) perileno (ug/L) - - - - - - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) - - - - - - - -
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N2 Analises PCQA Resultados Decreto Lei N269/2023
Parametros Agendadas Realizadas % Realizagio Minimo Méximo Valor Paramétrico| N2 Andlises | % Cumprimento

Trimestre Trimestre (VP) > VP VP
Soma Tricloroeteno e Tetracloroeteno* (ug/L) - - - <1,0 <1,0 10 -
Tricloroeteno* (ug/L) - - - <1,0 <1,0 - -
Tetracloroeteno* (ug/L) - - - <0,10 <0,10 - -
Trihalometanos Totais (ug/L) - - - - - 100 -
Cloroférmio (ug/L) - - - - - - -
Bromoférmio (ug/L) - - - - - - -
Dibromoclorometano (pg/L) - - - - - - -
Bromodiclorometano (ug/L) - - - - - - -
Pesticidas Totais* (pg/L) - - - < maior dos L.Q. |< maior dos L.Q. 0,5 -
Alacloro* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Atrazina* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Bentazona* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Clorpirifos* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Desetilatrazina* (pg/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Desetilsimazina* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Desetilterbutilazina* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Dimetoato* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Diurdo* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Imidaclopride* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Isoproturdo* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Linurdo* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
MCPA* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Metalaxil* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
M656PHO51*(ug/L) - - - <0,03 <0,03 0,1 -
S-Metolacloro* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Ometoato* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Oxamil* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Simazina* (pg/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Terbutilazina* (ug/L) - - - <0,030 <0,030 0,1 -
Rad3o (Bg/L) - - - - - 500 -

* Parametros conservativos analisados pela Entidade Gestora em Alta (EPAL - Zona 3)

Os parametros constantes deste relatério foram analisados no Laboratério de Aguas da Divisdo de Laboratério e Qualidade dos SIMAR de Loures e Odivelas e os resultados
analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida por esta Entidade Gestora esta em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n2 69/2023, de 21 de Agosto.

No 12 Trimestre de 2024 n3o se registaram Incumprimentos de Valor Paramétrico na Zona de Abastecimento L3.
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